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Fecha:

Max. 4 actuadores por zona 

Max. 32 por centralita

Esquema conexión Magnum W-controller

Caldera 

condensación

            Atención : Conectar a la

            entrada/salida de la caldera

Bomba 

calor/enfriadora

K1
1

2

Termostato inalámbrico 

hasta 8 por centralita

Refrigeración

Z-wave
230V

Alimentación 

230V

Caja conexión 2

Caja conexión 1

Contacto 

libre de 

potencia

Maniobra calentamiento / enfriamiento

NC

Actuador NC 

Magnum 

opción

opción

Salida zonas de 1 a 8 - 230V

Instalador:

Antena (incluida) Estación base WLAN

Maniobra caldera

Magnum Heating España S.L. – B54898135 – C/Alfaz del Pi, 3 nave 1 P.I. La Cala – 03509 – Finestrat – Alicante

Maniobra de la bomba*

*Arranque de la bomba con retardo de 8 min.


